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     Elektroenergetski sustav je danas ne zamisliv bez sigurne i prevencijske zaštite 
elektroenergetskih elemenata i svih dijelova koji ga čine. Ne smije se dopustiti da neki dio 
sustava izbjegne kontroli i poremeti ostatak istog, te tako ugrozi i ošteti ostale elemente 
postrojenja ili mreţe i nanese velike materijalne gubitke. Kvar kada se i dogodi nastoji ga se 
izolirati od ostatka mreţe i što je prije moguće opet aktivirati to mjesto kako ne bi opterećivali 
elemente i morali nadoknaĎivati energiju iz drugih dijelova trase. 
Vrijeme trajanja kvara se pokušava minimalizirati kako bi elementi mreţe što kraće bili 
opterećeni visokim i razarajućim strujama kratkog spoja. Da bi to bilo tako zaštita mora biti 
precizno podešena, te svi parametri mreţe moraju biti poznati kako bi se izabrala 
najmjerodavnija i najefektnija zaštita. U obzir se moraju uzeti i neke nepredviĎene situacije kao 
što su atmosferski utjecaji i udari groma. 
Veliku ulogu imaju i releji koji se koriste u sustavima zaštite. Njihova vremena djelovanja i 
selektivna prorada mora biti precizno postavljena kako bi se znalo gdje, kad i koji relej se 
aktivirao i isključio kvar. Elemente elektroenergetskog sustava potrebno je štititi sa više zaštita, 
ali opet ne pretjerivati i bespotrebno previše ulagati kada za to nema potrebe. 
Zaštite se razlikuju po načinu djelovanja i po dijelu kojega štite. Mora se znati koji su 
najkritičniji dijelovi mreţe i gdje su potrebne veće mjere zaštite. To su naravno dijelovi oko 
generatora i transformatora zato što su nam to najvaţniji elementi sustava i tu bilo kakve struje 
kratkog spoja kada se pojave mogu napraviti velike probleme. Tako da najveći broj zaštita je 
upravo na tim elementima kako ne bi ispao veći dio sustava, a ujedno i materijalno su 
najdragocjeniji u sustavu.  
Elementi elektroenergetskog sustava se štite sa više zaštita kako bi se zaštitili od svih opasnosti. 
U ovom radu ću opisati diferencijalnu zaštitu i način na koji ona djeluje, te simulirati djelovanje 





2. DIFERENCIJALNA ZAŠTITA UZ INTEGRIRANE 
VJETROELEKTRANE 
     Diferencijalna zaštita se već primjenjivala krajem 19. stoljeća i bila je jedan od prvih sustava 
zaštite koji su se ikada koristili. 
Smetnje se otkrivaju usporedbom struja koje ulaze i izlaze iz zaštićenog dijela postrojenja. Kao 
rezultat brzog iskakanja s apsolutnom selektivnošću prikladna je kao glavna zaštita svih vaţnih 
dijelova postrojenja, tj. generatora, transformatora, sabirnica, kao i kabela i nadzemnih vodova. 
Zaštićena zona jasno je definirana pozicioniranjem strujnih transformatora. Kako bi se osigurala 
zaštita i za vanjske smetnje, ova zaštita mora uvijek biti implementirana s dodatnom zaštitom 
(zaštita od prenapona ili distantna zaštita). [1] 
Diferencijalna zaštita omogućuje brzo i selektivno štićenje objekta, koja moţe poslati signal za 
isključenje u vremenskom okviru jednog ciklusa, ili 20 ms. 
To je razlika u odnosu na mjere zaštite poput zaštite na daljinu, gdje dolazi do odreĎenog 
kašnjenja potrebnog da bi se osigurala selektivnost. [2] 
Diferencijalna zaštita djeluje na principu Kirchhoffovog zakona (KZ). Ovaj zakon kaţe da je 
ukupna suma struje koja ulazi u čvor jednaka nuli. Ako je primarna struja po iznosu jednaka 
sekundarnoj struji, tada je provjereno da vrijedi KZ i nema kvara u transformatoru. Ovo je 
osnovni princip rada releja diferencijalne zaštite transformatora. [3] 
Elektroenergetski transformator jedna je od najvaţnijih komponenti u elektroenergetskom 
sustavu, za koju su dugi niz godina razvijene razne zaštitne i nadzorne sheme. Električni 
transformator je vrlo skup električni ureĎaj i njegov rad izravno utječe na karakteristike druge 
opreme na koju je povezan. Zbog toga je potrebno koristiti učinkovite sheme zaštite i sustave 
praćenja kako bi se osigurala njegova fizička cjelovitost, kao i dug radni vijek. Metode zaštite 
transformatora koje se koriste, temeljene na diferencijalnoj zaštiti smatraju se najčešće 
korištenom tehnikom za obavljanje zaštitne funkcije. Shema diferencijalne zaštite moţe se 
koristiti za zaštitu primarnog i sekundarnog namota trofaznog transformatora od kvarova. 
Metoda se u osnovi temelji na razlikovanju izmeĎu kvarova i drugih uvjeta rada. [4] 
Način zaštite transformatora trebao bi izbjegavati i blokirati aktiviranje diferencijalnog releja 
tijekom magnetizirajućeg stanja i trebao bi brzo upravljati okidanjem releja tijekom unutarnjih 




razlikovati magnetizirajuću struju od unutrašnje struje i unutarnjih grešaka. Jedna od metoda je 
metoda vremenskog zatezanja ili ograničenja diferencijalne zaštite. Postoji mali broj varijacija 
vremenskog zatezanja diferencijalne zaštite. [5] 
Vjetroelektrana je prepoznata kao jedan od najisplativijih izvora obnovljive energije [6]. 
Uz brzi razvoj vjetrogeneratora, kapacitet vjetroelektrane spojene na električnu mreţu postaje 
sve veći i veći. Proučavane su i razvijene različite tehnologije u pogledu pouzdanog korištenja 
energije vjetra i njegove učinkovitosti [6,7]. 
Uz to, relejna zaštita vezana za vjetroelektrane ključna je tehnologija za siguran i stabilan rad 
elektroenergetskih sustava s VE. S obzirom na postavljanje relejne zaštite na vjetroelektranama s 
malim snagama, struja kratkog spoja koju proizvode vjetrogeneratori tijekom kvarova u mreţi 
uvijek se zanemaruje zbog svog beznačajnog utjecaja na relejnu zaštitu. MeĎutim, to se ne moţe 
reći za veliku vjetroelektranu koja se sastoji od stotina vjetrogeneratora. Kada doĎe do greške, 
frekvencija struje kratkog spoja razlikuje se od frekvencije napona, što će stvoriti negativne 
učinke na trenutnu postavljenu zaštitu releja. [8,9]. 
 
2.1. Princip rada diferencijalne zaštite 
      Diferencijalna zaštita djeluje na principu da struja koja ulazi u zaštićenu zonu mora biti 
jednaka struji koja napušta zaštićenu zonu, te da je razlika izmeĎu dvije struje uzrokovana 
unutarnjim kvarom. Diferencijalni strujni transformatori su ugraĎeni za zaštitu od preklapanja 
prekidača. 
Prvi slučaj prikazuje pojednostavljenu diferencijalnu zaštitu koja se obično primjenjuje na 
generatoru, sabirnici, transformatoru ili vodu. Element koji se štiti u ovom primjeru bio bi 
povezan izmeĎu CT1 i CT2 koji definiraju diferencijalnu zonu zaštite. 
Struja teče s lijeva na desno u ovom sustavu i ulazi u oznaku polariteta CT1. CT struja slijedi 
strujni krug i protječe kroz zavojnicu od dole prema gore. Istovremeno, struja ulazi u oznaku 
CT2, a CT sekundarna struja teče kroz zavojnicu odozgo prema dolje. Ako CT-i rade savršeno i 
imaju isti omjer CT-a, ukupna struja će biti nula ampera jer se dvije struje meĎusobno 
poništavaju. Prvi diferencijalni elementi bili su jednostavni prekostrujni ureĎaji, a zavojnica bi 





Sl. 2.1. Jednostavna diferencijalna zaštita. [10] 
 
CT1 – strujni transformator s jedne strane štićenog elementa (A), 
CT2 – strujni transformator s druge strane štićenog elementa (A), 
I1 – struja strujnog transformatora CT1 (A), 
I2 – struja strujnog transformatora CT2 (A). 
Iop – struja upravljanja (A). 
  
Sljedeća slika prikazuje vanjski kvar u idealnom slučaju. Struja koja ulazi u zonu zaštite jednaka 
je struji koja napušta zonu i meĎusobno se poništava kao i prvi primjer. Ako bi zavojnica bila 
jednostavna prenaponska komponenta, ništa se ne bi dogodilo jer je struja koja prolazi kroz 





Sl. 2.2. Jednostavna diferencijalna zaštita sa vanjskim kvarom. [10] 
 
Sljedeći primjer prikazuje kvar u suprotnom smjeru. Struja koja ulazi u relej je jednaka struji 
koja izlazi iz njega i meĎusobno se poništava. Element Iop se ne aktivira. 
 
Sl. 2.3. Jednostavna diferencijalna zaštita sa vanjskim kvarom 2. [10] 
 
Sljedeći slučaj prikazuje unutarnji kvar sa izvorom samo sa jedne strane. U ovom slučaju struja 
teče kroz CT1, a sekundarna struja teče kroz Iop, odozdo prema gore. Nema struje koja protječe 
kroz CT2 i stoga ništa ne moţe poništiti struju CT1. Ako je struja CT1 veća od postavki Iop-a, 





Sl. 2.4. Jednostavna diferencijalna zaštita sa unutarnjim kvarom. [10] 
 
Sljedeća slika prikazuje unutarnji kvar s izvorima sa obje strane. Struja teče kroz CT1, a njegova 
sekundarna struja teče kroz Iop od dole prema gore. Struja teče kroz CT2 i njegova sekundarna 
struja teče i kroz Iop od dole prema gore. U tom slučaju struje se zbrajaju umjesto da se 
meĎusobno poništavaju, a element Iop-a će isključiti kvar ako su zbrojene struje veće od 
podešenih vrijednosti na releju. [10] 
 




U idealnom svijetu, diferencijalna struja je jednostavan prekostrujni relej povezan izmeĎu dva ili 
više CT-a kao što je prikazano na prethodnim slikama. Naţalost, ne ţivimo u idealnom svijetu i 
nema dva CT-a koji će proizvesti točno istu izlaznu struju čak i ako su primarne struje identične. 
CT zaštita obično ima razred točnosti od 10% koji moţe uzrokovati probleme s prethodno 
opisanom zaštitnom shemom. Stanje se pogoršava kada uzmete u obzir i to da CT moţe skočiti 
na 20% kada se uzme u obzir asimetrična pogreška. Razlika izmeĎu CT operativnih 
karakteristika naziva se CT neusklaĎenost i učinci CT neusklaĎenosti prikazani su na sljedećim 
slikama. 
Ovo je najgori mogući scenarij s nominalnom strujom. 100A protječe kroz CT1, a sekundarna 
struja s -10% pogreškom iznosi 4.5A·(5A – [5A·0.1]) koja teče kroz krug od dole prema gore. 
100A teče kroz CT2, a sekundarna struja s + 10% pogreškom jednaka je 5.5A·(5A + [5A·0.1]) 
koja teče kroz krug od gore prema dole. Razlika izmeĎu dva CT sekundara je 1A. Element Iop 
mora biti postavljen tako da mu je vrijednost prorade veća od 1A ili će se relej uključiti u 
uvjetima normalnog opterećenja uz pretpostavku najgoreg slučaja neusklaĎenosti. [10] 
 
Sl. 2.6. Jednostavna diferencijalna zaštita sa najgorom CT pogreškom.[10] 
 
Sljedeći primjer prikazuje vanjski kvar s najgorim CT neskladom. Kao u prethodnom primjeru, 
CT1 sekundarna struja s -10% pogreškom je 45A koja teče kroz Iop od dole prema gore. 
Diferencijalna struja je 10A, a element Iop bi se pogrešno aktivirao zbog kvara izvan zone 
koristeći prethodno definiranu postavku od 1A. Taj bi element morao biti postavljen tako da je 




pojavi izvan zone zaštite. Ova postavka je vrlo visoka i svaki unutarnji kvar bi trebao uzrokovati 
više od 200A (2x nazivna struja za sustav s jednim izvorom) ili 100A (sustav s dvostrukim 
izvorom) struje kvara za upravljanje diferencijalnim elementom. Kako ova postavka ne 
osigurava dobru zaštitu od oštećenja opreme, razvijen je novi sustav za pruţanje osjetljivije 
zaštite i sprječavanje neugodnih isklapanja za vanjske pogreške. [10] 
 
Sl. 2.7. Jednostavna diferencijalna zaštita sa najgorim CT neskladom i vanjskim kvarom. [10] 
 
Sljedeći sustav dodaje zavojnicu (Ir) uz postojeći radni svitak (Iop) u krug. Ova Ir zavojnica daje 
protusilu u elektromehaničkim relejima koji razdvajaju kontakte. Sila Ir zavojnice izravno je 
povezana s srednjom vrijednosti struja I1 i I2. Iop zavojnica pokušava povući kontakte zajedno. 
Dva svitka su konstruirana tako da će zavojnica za otvaranje moći otvoriti kontakte ako omjer 
Iop i Ir premaši nagib releja. Stoga je svaka postavka nagiba omjer Iop-a i Ir-a. Definirat ćemo 
struju koja teče kroz zavojnicu Iop kao „radnu struju“ i struju koja teče kroz Ir zavojnicu kao 





Sl. 2.8. Shematski prikaz diferencijalne zaštite u postocima. [10] 
 
Ir – struja ograničenja (A). 
 





S ovim novim sustavom, dizajner bira postavku nagiba umjesto fiksne struje i relej će podesiti 
postavku nagiba za odreĎene parametre sustava. Naš primjer podešavanja nagiba bit će 25% za 
sljedeće primjere koji ponavljaju prethodne simulacije grešaka s novim dizajnom. 
CT1 sekundarna struja (4.5A) teče kroz zavojnicu kao što je i prije. Struja CT2 (5.5A) protječe 
kroz Iop zavojnicu i diferencijalna struja od 1A aktivira Iop svitak koji pokušava otvoriti 
kontakte. Kontaktni prekidač se ne otvara jer jedna polovica zavojnice ima 4.5A struje CT1, a 
druga polovica je struja CT2 od 5.5A. Srednja vrijednost ovih dviju struja stvara Ir snagu koja 
drţi zatvorene kontakte. U ovom slučaju srednja vrijednost dviju CT struja je 5A. Omjer radne 
struje i struje ograničenja je 20%. Podešena vrijednost prorade ovog releja je 25%, tako da 
zavojnica za zadrţavanje daje više snage nego radni svitak i relej se neće aktivirati. [10] 
 




Sljedeća slika prikazuje unutarnji kvar sa samo jednim izvorom. U ovom slučaju relej će 
proraditi zbog nagiba od 200%. [10] 
 
Sl. 2.11. Postotna diferencijalna zaštita i unutarnji kvar. [10] 
Sljedeća slika prikazuje unutarnji kvar s dva izvora. U ovom slučaju relej će proraditi zbog 
nagiba od 200%. 
 




Karakteristična krivulja ovog elementa prikazana je na sljedećoj slici. Relej će proraditi ako je 
omjer Iop-a i Ir-a iznad crte, a neće se aktivirati ako je omjer ispod crte. 
 




3. SIMULACIJA KRATKOG SPOJA U MREŢI 
 U programskom paketu PowerFactory na ispitnom sustavu RBTS1 modelirana je mreţa na 
kojoj su ispitani utjecaji integracije elektrana iz obnovljivih izvora na postavke diferencijalne 
zaštite. 
 Na postojeću RBTS mreţu dodano je 5 vjetroparkova, tj obnovljivih izvora energije. 
Vjetroelektrane sa dvostrano napajanim asinkronim generatorom – tip C. Doprinosa struji 
kratkog spoja: ≤ 3·In. 
 
Sl. 3.1. Model ispitivane mreže. 
                                                          
 
1
 RBTS – Roy Billinton Test System – Pododbor za primjenu metoda vjerojatnosti u IEEE Power Engineering 
Society razvio je IEEE testni sustav pouzdanosti (RTS) kako bi pruţio zajednički testni sustav koji bi se mogao 




3.1. Trofazni kratki spoj bez vjetrogeneratora 
 U trenutku t=0.1s simuliran je trofazni kratki spoj na primarnoj strani transformatora T1 
bez vjetrogeneratora. 
 Struja na primaru transformatora (zeleno) ima vrijednost 34.497 kA, dok struja na 
sekundaru transformatora (crveno) ima puno manju vrijednost od 3.028 kA. 
 





 Trofazni kratki spoj na sekundarnoj strani transformatora T1 daje manje vrijednosti struje 
kratkog spoja i nema izobličenja kao prilikom kratkog spoja na primaru. 
 Primarna struja (zeleno) je 13.835 kA, dok je sekundarna struja (crveno) kratkog spoja 
1.321 kA. 
 




 Trofazni kratki spoj na vodu uzrokuje velike oscilacije struje kvara koje se duţem 
izlaganju struji sve više povećavaju. 
 Struja kvara na sabirnici bliţe generatoru (zeleno) ima iznos od 2.408 kA, dok je struja 
kvara sabirnice bliţe potrošnji (crveno) iznosa 1.172 kA. 
 





3.2. Trofazni kratki spoj sa vjetrogeneratorima 
 Uključenjem vjetrogeneratora struja kratkog spoja raste na primarnoj strani 
transformatora za oko 3%, a na sekundaru za 11%. 
 Vidljivo je izdizanje krivulje kratkog spoja. 
 




 Kratkim spojem na sekundaru transformatora T1 uz aktivne vjetrogeneratore struja 
kratkog spoja se povećala i na primarnoj i na sekundarnoj strani za oko 4%. 
 





 Uključenjem vjetrogeneratora struja kratkog spoja na vodu je porasla i primjetno je 
izdizanje krivulje. 
 Na obje sabirnice struja kratkog spoja je porasla za oko 3%. 
 




4. SIMULACIJA DIFERENCIJALNE ZAŠTITE TRANSFORMATORA 
 Na transformatoru T1 postavljena je diferencijalna zaštita. Element je štićen sa obje strane 
preko strujnih transformatora i releja koji ih povezuje. 
 Na strani niţe naponske razine (primaru) 10.5 kV je strujni transformator prijenosnog omjera 
600/1 A, dok je na strani višeg napona (sekundaru) 110 kV strujni transformator 250/1 A, 
prikaz u prilogu (P.4.1.).  
 
4.1. Trofazni kratki spoj na primaru transformatora 
4.1.1. Kratki spoj bez vjetrogeneratora 
 




Za kratke spojeve na različitim mjestima opisane su veličine i promjene koje se dogaĎaju. 
Veličine koje se ispituju u ovim simulacijama: 
 tijek promjene amplituda diferencijalne struje koja se pojavljuje, 
 vrijeme prorade diferencijalne zaštite, 
 tijek promjene struja koje se pojavljuju na strujnim transformatorima, 
 vrijeme prorade prekidača upravljanih diferencijalnim relejom. 
 
 U ovom slučaju je ispitan trofazni kratki spoj na primarnoj strani transformatora T1 u 
trenutku t=0.1s. 
 





 U početnom trenutku prije pojave kvara diferencijalna struja je bila minimalna. 
 Kvar se dogodio u trenutku t=0.1s, zato se u tom trenutku pojavio najveći skok diferencijalne 
struje koji je svoj maksimum dosegnuo u trenutku t=0.105s, te se tada aktivirao relej. 
 Nakon toga diferencijalna struja se smanjuje, a zaštita sa vremenskim zatezanjem2 od 0.3s 
preko releja aktivira prekidače koji u trenutku t=0.407s isklapaju transformator iz pogona i 
diferencijalna struja pada na nulu. 
 
Sl. 4.3. Tijek promjene diferencijalne struje.  
                                                          
 
2
 Vremensko zatezanje – (vremensko ograničenje diferencijalne zaštite) sluţi za smanjenje nepotrebnih isklapanja 
prolaznih struja koje mogu biti uzrokovane atmosferskim praţnjenjima, kratkotrajnim naponskim pikovima ili 




 Kako se kvar dogodio u trenutku t=0.1s, a vremensko zatezanje zaštite je postavljeno na 0.3s, 
zaštita se aktivirala i isklopila element u kvaru u trenutku t=0.407s.  
 U postavkama diferencijalne zaštite transformatora T1 su podešeni parametri zaštite u slučaju 
bez vjetrogeneratora kako bi se zaštita aktivirala i na pojavu najmanje struje kratkog spoja, 
prikaz u prilogu (P.4.2.). 
 




 Struje strujnih transformatora CT1 i CT2 su prikazane na slijedećoj slici. 
 U početnom trenutku prije kvara struje strujnih transformatora su bile uobičajene pogonske, 
sve do trenutka kratkog spoja t=0.1 s kada naglo rastu. 
 Razlika njihovih vrijednosti daje iznos diferencijalne struje koja djeluje na zaštitu i relej. 
 
 




 Oba prekidača P1 i P2 su bila zatvorena (stanje 1) do trenutka t=0.407s kada su se odvojili 
kontakti (stanje 0) i isključili element u kvaru. 
 
 





4.1.2. Kratki spoj sa vjetrogeneratorima 
 Simulacijom je ispitana diferencijalna zaštita transformatora T1 sa uključenim 
obnovljivim izvorima, te njihov utjecaj na postavke diferencijalna zaštite. 
 Kako se sa vjetrogeneratorima struja u mreţi mijenja, tako se u postavkama mora 
podesiti vrijednost minimalne struje aktivacije zaštite, kako bi ona reagirala, ali i kako se 
ne bi aktivirala na vanjske struje, prikaz u prilogu (P.4.3.). 
 




 Ispitivan je dogaĎaj kratkog spoja na primarnoj strani transformatora T1 u trenutku t=0.1s. 
 
Sl. 4.8. Simulacijski događaji koji se ispituju. 
 
 U početnom trenutku kroz relej je tekla normalna pogonska struja, sve do trenutka t=0.1s 
kada se dogodio kratki spoj na primarnoj strani transformatora T1 i struja je naglo porasla. 
 Diferencijalna struja transformatora T1 je u ovom slučaju veća zbog vjetrogeneratora koji 
doprinose struji kratkog spoja, a moţe se primijetiti i blaţi nagib krivulje. 
 




 Diferencijalna zaštita u trenutku t=0.407s preko releja daje signal prekidačima da isključuje 
kvar. 
 




 Prije kvara struje strujnih transformatora su bile pogonske, sve do trenutka kratkog spoja 
t=0.1s kada su naglo porasle i aktivirale relej. 
 Struja strujnih transformatora je sada veća (za oko 19% u t=0.407 s), razlog tomu je što su 
vjetrogeneratori svojim doprinosom povećali struju kvara, primjetno je izdizanje krivulje. 
 
 




 Prekidači su u početnom trenutku bili uklopljeni (stanje 1), sve dok ih relej nije aktivirao, te 
su isklopili (stanje 0) element u kvaru u trenutku t=0.407s. 
 
 




4.2. Trofazni kratki spoj na sekundaru transformatora 
4.2.1. Kratki spoj bez vjetrogeneratora 
 Nakon simulacija za kratki spoj na primarnoj (10.5 kV) strani transformatora T1, provedena 
je simulacija kratkog spoja na sekundarnoj (110 kV) strani transformatora T1. 
 U prvom slučaju je provedena simulacija sa isključenim obnovljivim izvorima. 
 Simuliran je KS na primarnoj strani transformatora T1 u trenutku t=0.1s. 
 
 





 U ovoj simulaciji ispitan je kratki spoj na sekundarnoj strani transformatora T1. 
 
 
Sl. 4.14. Simulacijski događaji koji se ispituju. 
 
 U početnom trenutku struja releja je bila pogonska, sve do trenutka t=0.105s kada je 
diferencijalna struja doţivjela nagli skok zbog kvara na sekundarnoj strani transformatora 
T1. 
 Nakon toga amplituda pada sve do trenutka t=0.407s kada zaštita isključuje element u kvaru i 
diferencijalna struja pada na nulu. 
 




 Do trenutka kratkog spoja zaštita je mirovala. 
 Kvar se dogodio u t=0.1s, a zaštita sa vremenskim zatezanjem od 0.3s je aktivirala prekidače 
preko releja i isključila kvar u trenutku t=0.407s. 
 U postavkama diferencijalne zaštite je potrebno podesiti vrijednost najniţe struje kratkog 
spoja koja se moţe pojaviti kako bi zaštita reagirala na nju, prikaz u prilogu (P.4.2.). 
 





 Struje strujnih transformatora pri KS na sekundarnoj strani (110 kV) transformatora T1 su 
manje od istih struja prilikom KS na primarnoj strani (10.5 kV) T1. 
 Razlog tomu je što je na primarnoj strani transformatora manji napon i samim tim prilikom 
KS-a dolazi do većih struja koje se pojavljuju na CT1 i CT2. 
 
 




 Prekidači su u početnom trenutku bili uklopljeni (stanje 1), sve do trenutka kada je zaštita 
proradila i oni tada isključuju (stanje 0) element u kvaru u trenutku t=0.407s. 
 
 




4.2.2. Kratki spoj sa vjetrogeneratorima 
 Sljedeća simulacija odnosi se na kratki spoj na sekundarnoj strani transformatora T1 uz 
uključene obnovljive izvore. 
 U trenutku t=0.1s simuliran je kvar na sekundarnoj strani transformatora. 
 
 




 Simuliran je dogaĎaj kratkog spoja na sekundarnoj strani transformatora T1 u trenutku 
t=0.1s. 
 
Sl. 4.20. Simulacijski događaji koji se ispituju. 
 
 Diferencijalna struja je veća prilikom uključenih obnovljivih izvora, zbog toga što 
vjetrogeneratori svojim djelovanjem smanjuju napon u mreţi, a povećavaju struju. 
 Za razliku od diferencijalne struje prilikom kratkog spoja na primaru transformatora, ona je u 
ovom slučaju puno manja zato što se kvar sada dogodio na više naponskoj strani. 
 




 Diferencijalna zaštita je bila neaktivna sve do trenutka t=0.407s kada se aktivirala preko 
diferencijalnog releja. 
 U postavkama diferencijalne zaštite je potrebno podesiti najmanju moguću struju koja se 
moţe pojaviti prilikom kratkog spoja u zoni štićenja kako bi zaštita djelovala i ta struja ne bi 
ostala u mreţi ne primijećena, prikaz u prilogu (P.4.3.). 
 Vidi se promjena u odnosu na postavke za slučaj bez vjetrogeneratora, sada je struja kratkog 
spoja veća, pa je i minimalna struja veća što se mora podesiti u zaštiti. 
 





 Struje strujnih transformatora T1 su veće (za oko 8% u t=0.407 s) pri uključenim 
obnovljivim izvorima zbog promjene jalove komponente i povećanja struje u mreţi. 
 
 




 Prekidači su u početnom stanju bili uklopljeni (stanje 1) sve do prorade zaštite kada ih relej 
aktivira u trenutku t=0.407s i oni isključuju (stanje 0) element s obje strane iz pogona.  
 
 




5. SIMULACIJA DIFERENCIJALNE ZAŠTITE VODOVA 
5.1. Trofazni kratki spoj bez vjetrogeneratora 
 Diferencijalna zaštita je postavljena na vodu V1 sa dva strujna transformatora na svakom 
kraju po jedan prijenosnog omjera 300/1 A koje povezuje diferencijalni relej. 
 Diferencijalna struja vodova je jednaka zbroju struja strujnih transformatora. 
 Zaštita je postavljena sa vremenskim zatezanjem od 0.25 s, prikaz u prilogu (P.4.4.).  
 Simuliran je KS na sredini voda V1  u trenutku t=0.1s. 
 
 





 Simulacija kratkog spoja na sredini voda V1 u trenutku t=0.1s. 
 
Sl. 5.2. Simulacijski događaji koji se ispituju. 
 
 
 Do trenutka kratkog spoja kroz relej je tekla minimalna pogonska struja. 
 U trenutku pojave kratkog spoja t=0.1s diferencijalna struja raste do maksimuma, te nakon 
toga pada sve do trenutka t=0.357s kada zaštita proradi i isključi kvar, te struja pada na nulu. 
 




 U početnom trenutku zaštita nije bila aktivna, sve do pojave kratkog spoja koja je aktivirala 
relej koji je preko prekidača isklopio kvar u trenutku t=0.357s. 
 





 Do pojave kvara kroz strujne transformatore je tekla ista pogonska struja. 
 Struja strujnih transformatora je najveća u trenutku t=0.1s nastanka kvara, te pada sve do 
trenutka t=0.357s kada zaštita isključi kvar i tada pada na nulu. 
 Struja strujnog transformatora CTV1 je duplo veća od struje strujnog transformatora CTV2. 
 
 




 Prekidači P1 i P2 su bili uklopljeni (stanje 1) za vrijeme normalnog pogona. 
 U trenutku kratkog spoja, t=0.357s zaštita preko releja djeluje na oba prekidača sa obje strane 
voda i isključuje (stanje 0) element u kvaru. 
 
 




5.2. Trofazni kratki spoj sa vjetrogeneratorima 
 Sljedeća simulacija opisuje kratki spoj na sredini voda V1 uz uključene vjetroelektrane, te 
njihov utjecaj na postavke diferencijalne zaštite kao i utjecaj na veličine koje opisuju 
diferencijalnu zaštitu. 
 Simuliran je kratki spoj u trenutku t=0.1s na sredini voda V1. 
 




 U ovoj simulaciji se ispituje kratki spoj na sredini voda V1 u trenutku t=0.1s. 
 
Sl. 5.8. Simulacijski događaji koji se ispituju. 
 
 Diferencijalna struja voda V1 svoj maksimum postiţe u trenutku t=0.1s kada se dogodio 
kratki spoj na vodu. 
 Nakon toga struja pada sve do trenutka t=0.357s kada zaštita isključuje kvar i struja pada na 
nulu. 
 Diferencijalna struja je veća zbog vjetrogeneratora koji povećavaju struju kvara. 
 




 Zaštita je bila neaktivna sve do prorade releja i aktivacije zaštite koja je sa vremenskim 
zatezanjem od 0.25s reagirala u trenutku t=0.357s kada su prekidači proradili i isključili kvar. 
 




 Struje strujnih transformatora su veće u slučaju uključenih vjetrogeneratora (za oko 13% u 
trenutku t=0.357s, a za usporedbu sa zaštitom na transformatoru za oko 6% u t=0.407s) zbog 
povećanja induktivne komponente i struje kvara. 
 Iz rezultata se vidi da je diferencijalna struja koja je mjerodavna za proradu zaštite jednaka 
zbroju struja strujnih transformatora.. 
 
 




 Prekidači su u početnom trenutku bili uklopljeni (stanje 1) sve do trenutka t=0.357s kada 
isključuju kvar (stanje 0), nakon što im relej pošalje signal za isključenje uz vremensko 
zatezanje od 0.25s od detekcije kvara. 
 
 





     Nakon analize RBTS mreţe i simulacija koje su provedene na njoj uz pomoć 
programskog paketa PowerFactory ispitana je diferencijalna zaštita i utjecaj integriranih 
obnovljivih izvora na nju. Kao prva stvar na koju se mora obratiti pozornost su svakako 
struje koje se pojavljuju na strujnim transformatorima i koje aktiviraju relej i zaštitu. Kod 
transformatora razlika struja na strujnim transformatorima daje diferencijalnu struju koja je 
mjerodavna za proradu zaštite. Naravno za zaštitu su vaţne samo one struje koje uzrokuju 
neţeljene posljedice za transformator i ostalu opremu, a koje nastaju uslijed kratkog spoja na 
nekom dijelu mreţe. Ta struja se razlikuje po svom karakteru. Tako da u mreţama sa više 
induktivnih trošila ona postaje kapacitivna, dok u mreţama sa kapacitivnim trošilima ona 
postaje induktivna. 
Vjetrogeneratori kao obnovljivi izvori energije mogu se koristiti i u regulaciji napona, pa 
mogu utjecati na jalovu energiju, povećavati ju ili smanjivati. 
U provedenoj simulacijskoj analizi vjetroelektrane su radile u kapacitivnom reţimu rada. 
Vjetroelektrane kada rade kao kapacitivni potrošači daju u mreţu induktivnu komponentu i 
povećavaju struju kvara, što utječe i na zaštitu, te ona zahtijeva posebno podešavanje zaštite 
kako bi detektirala kvar, da on ne bi ostao u mreţi neprimjetan i neizoliran. Potrebno je u 
postavkama podesiti najmanju struju kratkog spoja koja se moţe pojaviti u zoni štićenja. 
Priključenjem vjetrogeneratora ta minimalna struja kratkog spoja se mijenja, te i ona postaje 
veća od one prethodne. U slučaju kratkog spoja na transformatoru, kao i kratkog spoja na 
vodu na diferencijalnoj struji se moţe primijetiti promjena koja je uzrokovana 
vjetrogeneratorima. Povećavaju struju u mreţi, pa tako i struju kvara. Za razliku od 
transformatora diferencijalna struja na vodu se dobije zbrojem struja na strujnim 
transformatorima. Iz analize rezultata vidi se da je promjena diferencijalne struje prilikom 
priključenja vjetrogeneratora najveća prilikom kratkog spoja na primaru transformatora. 
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U diplomskom radu je analiziran utjecaj vjetroelektrana na postavke diferencijalne zaštite 
ispitnog prijenosnog sustava RBTS. Integracijom vjetrogeneratora u sustav dolazi do promjene 
diferencijalne struje na strujnim transformatorima gdje ona ima veću vrijednost i mijenja 
vrijednost minimalne struje kratkog spoja. Tako parametri zaštite moraju biti podešeni da ta 
minimalna struja kvara ne bi ostala nezamijećena i stvorila neţeljene dogaĎaje. Releji moraju 
prepoznati tu struju kvara koja se pojavila u zoni štićenja diferencijalne zaštite i reagirati na 
vrijeme te isklopiti taj element iz pogona. 
 
SUMMARY 
Impact of power plants integration from renewable energy sources on differential protection 
settings 
In graduate work the impact of wind farms on the differential protection settings of the RBTS 
test transmission system was analyzed. Integration of wind turbines into the system results in a 
change in the differential current on the current transformers, where it has a higher value and 
changes the value of the minimum short-circuit current. Thus, the protection parameters must be 
adjusted so that this minimum fault current does not go unnoticed and create adverse events. The 
relay must recognize that fault current that has appeared in the differential protection zone and 
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Prilog  P.4.1. Tip releja i strujni transformatori. 
 
 





Prilog P.4.3. Postavke parametara diferencijalne zaštite transformatora T1 sa VE. 
 
 
Prilog P.4.4. Postavke parametara diferencijalne zaštite voda V1. 
 
 
